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Помещение 1
Концевая цепочка.

Устанавливается на последнем
извещателе

Извещатель активный  (типа ДИП-3М) Извещатель пассивный с нормально-
разомкнутым контактом  

Извещатель пассивный с нормально-
замкнутым контактом  

дан синх 
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в помещение 4 

 
Типовая схема подключения БПП-16 

 


