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СБРОССБ.ЗВ.ПЕЧАТЬИНДИК.ДАТА УСТ. ИНКР. СЧЕТЧ.

Шлейфы сигнализации
Ш1-Ш16

Выход реле “Неисправность”
Вход с источника питания 12 В

Выход реле “Внимание”
Выход реле “Пожар”Внимание! При отсутствии контрольного выхода 

сети в источнике питания соединить 
вход ИНД+ перемычкой с входом +12В. Интерфейс /232RS485

Вход разрешения индикации ИНД+
 

                          Назначение контактов БПК16  
 


