
Линия оповещения В 100

Вход (Линия 100В)

Прибор БУМ-1/4

Прибор БУМ- /42

Зоны

СООБЩ. 2

СООБЩ. 1

СООБЩ. 3

СООБЩ. 4

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

1  2  3  4 
Зоны

1 2 3 4

ВЫБОР ЗОНЫ

ЗОНА 1

ЗОНА 2

ЗОНА 3

ЗОНА 4

ВХОД

Модуль коммутации зон

220 В Лин. 1 Лин. 2

ВЫКЛ. ВЫКЛ.

Управляющие входы 1-4

Микрофонная
гарнитура

Вкл. электросети

Вкл. линии
 трансляции

Прибор БАС(4)

Линия оповещения
В Зона1100 ( )

Линия оповещения
В Зона3100 ( )

S1
S2
S3
S4

Î áù .
Авария (к пульту ОПС)
Выход управления
(к свет. Табло, оповещателям...)

Линия оповещения В 100

Авария (к пульту ОПС)
Выход управления
(к свет. Табло, оповещателям...)

Авария (к пульту ОПС)
Выход управления
(к свет. Табло, оповещателям...)

Авария (к пульту ОПС)
Выход управления
(к свет. Табло, оповещателям...)

Кабель 
типа ШВВП 2х0,35

Приложение А.
Схема соединений приборов БАС(4),
БУМ-1/4, БУМ-2/4

Линия оповещения В 100

Вход (Линия 100В)

(50Вт)

(50Вт)

(50Вт)

(50Вт)

(50Вт)

Модуль
коммутации зон 

К следующим
приборам БУМ-1/4, БУМ-2/4

Линейный вход
 от программатора

Управление от
программатора

 


